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Kundennr.:

9600829

Datum: 24.08.2026

2162435 Trinkwasseruntersuchung
267317 Trinkwasser

14469 RU / Sonstiges

21.08.2026

20.08.2026 11:40

AGROLAB Probenahme u. Logistik Jurgen Brauner (4032)
Gemeinde Inzell

HB Wildenmoos (OKZ: 1230824200065)

1230824200065

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)

LFW, Vollzug TrinkwV

Zapfstelle thermisch desinfiz.

Parameter Einheit Ergebnis BG ¥ TrinkwV ¥ |Methode
Farbung (vor Ort)¥ farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04, Verfahren AP
Geruch (vor Ort)¥ ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)®*P)
Trilbung (vor Ort)W-*) klar visuell#FP)
Geschmack organoleptisch ohne DEV B 1/2 : 1971FF)
(vor Ort)¥
Physikalisch-chemische Parameter
Parameter Einheit Ergebnis BG TrinkwV ¥ |Methode
Wassertemperatur (vor Ort) [°C 11,2 DIN 38404-4 : 1976-12(FF)
u
Leitfahigkeit bei 25°C (vor |uS/cm 297 10 <2790 DIN EN 27888 : 1993-11FP)
Ort)w
pH-Wert (vor Ort)¥ 7,94 0,00 >6,5 bis DIN EN ISO 10523 : 2012-04*")
<9,5
pH-Wert (Labor) 7,95 0,00 26,5 bis DIN EN ISO 10523 : 2012-04
<9,5
SAK 436 nm (Farbung, m-1 <0,12 0,1 <0,5 DIN EN ISO 7887 : 2012-04
quant.)
Tribung (Labor) NTU 0,06 0,05 <1 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind geméaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte
Verfahren sind mit dem Symbol ® gekennzeichnet.
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Datum: 24.08.2026
Auftrag 2162435 Trinkwasseruntersuchung
Analysennummer 267317 Trinkwasser

Mikrobiologische Untersuchungen

Parameter Einheit Ergebnis BG 2 TrinkwV ¥ |Methode

Coliforme Bakterien KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

E. coli KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Intestinale Enterokokken KBE/100ml |0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11
Koloniezahl bei 20°C KBE/mlI 0 0 <100 TrinkwV 843 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/mlI 0 0 <100 TrinkwV 843 Absatz (3) : 2023-06

Sonstige Untersuchungsparameter

Parameter Einheit Ergebnis BG ¥ TrinkwV ¥ |Methode
Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 289 10 DIN EN 27888 : 1993-11
(Labor)

D TrinkwV: Grenzwert/Anforderung der "Verordnung tber die Qualitat von Wasser fuir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -
TrinkwV)", Stand 20.06.2023

2) Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze
nicht quantifizierbar.

%) BG: Bestimmungsgrenze - Konzentration, oberhalb derer ein Analyt quantifiziert werden kann.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebritungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der regularen
Bebriitungszeit bis zur endgultigen Auswertung bei 5 + 3°C gekihlt gelagert (gemaf DIN EN ISO 8199 : 2021-12).

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte Grenzwert/Anforderung der
"Verordnung lber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung -
TrinkwV)", Stand 20.06.2023 eingehalten

Die Probenahme erfolgte gemaR: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12 Y): (PP)
Die vollstandigen Probenahmeunterlagen befinden sich entweder im Anhang zu diesem Prifbericht oder sind auf Anfrage verfugbar.

Y Externe Dienstleistung eines AGROLAB GROUP Labors

Dienstleistung erbracht durch die Labore der AGROLAB GROUP:

(PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshodhe, fur die zitierte Methode akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018, Akkreditierungsurkunde: D-PL-21603-01-00 DAKKS

(#PP) AGROLAB Probenahme und Logistik GmbH, Westring 93, 33818 Leopoldshdhe

Beginn der Priifung: 21.08.2026
Ende der Priifung: 24.08.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieB3lich auf die gepriften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden
bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der
Akkreditierung des Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des
Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

Im Fall einer Konformitédtsbewertung wird als Entscheidungsregel der diskrete Ansatz angewendet. Das bedeutet, dass die Messunsicherheit
bei der Aussage zur Konformitét zu einer Spezifikation oder Norm nicht beriicksichtigt wird.

AGROLAB Wasseranalytik GmbH, Frau Kreibich, Tel. 08143 79-102
Email: serviceteam2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemafd DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschlief3lich nicht akkreditierte
Verfahren sind mit dem Symbol ® gekennzeichnet.
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